	
	


Задание на проектирование объекта капитального строительства
«Реконструкция здания общежития 
(город Санкт-Петербург, площадь Стачек, дом 5, лит. А)»
(по форме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)
	I. Общие данные

	1.
	Основание для проектирования объекта:
	1.1. Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской               Федерации», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 377.
1.2. Градостроительный план земельного участка                    N RU78103000322288, утверждённый Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (далее - КГА) от 21.05.2019 № 01-26-3-794/19

	2.
	Застройщик (технический заказчик):
	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

	3.
	Инвестор (главный распорядитель бюджетных средств):
	Росморречфлот

	4.
	Проектная организация (генеральный проектировщик):
	По результатам конкурентной процедуры за счет
собственных (внебюджетные доходы) средств ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

	5.
	Вид работ:
	Реконструкция

	6.
	Источник финансирования строительства объекта:
	Федеральный бюджет

	7.
	Технические условия на подключения (технологическое присоединение) объекта к сетям инженерно технического обеспечения:
	Формирует и подаёт заявки, получает технические                 условия на подключение (технологическое присоединение) генеральный проектировщик по факту расчёта нагрузок), согласованных с Застройщиком (при необходимости

	8.
	Требования к выделению этапов строительства объекта:
	Нет

	9.
	Срок строительства объекта:
	2022-2023 годы - в соответствии с распределением                  финансирования по годам на основании федеральной адресной инвестиционной программы 

	9.1.
	Сроки проектирования: 
	Стадия «П» с получением положительного заключения государственной экспертизы – 2020-2021 годы.
Стадия «Р» c согласованием отельных томов рабочей документации у субъектов естественных монополий и в уполномоченных органах и (или) организациях (КГА, ПАО «Ростелеком», ПАО «Ленэнрего», ПАО «Теплосеть СПб», ФГУП «РСВО», ГУП «Водоканал СПб», другие) – 2021 год

	10.
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):
	Реконструкция здания общежития без надстройки дополнительных этажей с созданием общественно-делового и культурно-образовательного молодежного центра.

В первый месяц с даты заключения договора на проектирование рассмотреть техническую возможность, экономическую целесообразность и необходимость устройства и согласования уполномоченными органами устройства в виде светопрозрачной конструкции в уровне кровли над внутренней дворовой территорией общей площадью порядка 1350 кв. м. (определить проектом) с учетом иных требований к проектированию (сбор и вывоз ТБО, обеспечение инсоляции в жилых помещениях внутренней части здания и др.) и представить на согласование Застройщику вместе со сметной документацией на выполнение строительно-монтажных работ по устройству атриума. 

Предусмотреть устройство надземной переходной крытой отапливаемой галереи в уровне 3-го и/или (определить проектом, согласовать с Застройщиком и в                                              уполномоченных органах и (или) организациях) 4-го этажа.

Предусмотреть благоустройство территории в границах земельного участка.

Предварительная общая площадь общежития после реконструкции ~ 13000 кв. м. (определяется в процессе проектирования и прохождения государственной экспертизы)

	11.
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и включают в себя:

	11.1
	 Назначение:
	Развитие инфраструктуры, создание современных условий социально-бытовой обеспеченности и общественного пространства для обучающихся в соответствии с национальными стандартами и сводами правил (частям таких стандартов сводов правил) 

	11.2.
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:
	Нет

	11.3.
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
	Нет

	11.4.
	Принадлежность к опасным производственным объектам:
	Нет

	11.5.
	Пожарная и взрывопожарная опасность:
	Определить проектом

	11.6.
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
	Определить проектом

	11.7.
	Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 ФЗ от 30.12. 2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
	Определить проектом 

	12.
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
	Нет. Объект не относится к опасным производственным объектам 

	13.
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:
	Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям: Градостроительного кодекса РФ;

Федеральных законов: от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от 21.12.1994              № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации», от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
постановлений Правительства РФ: от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, от 31.12.2019 № 1948                        «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 31.12.2019)»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СП 379.1325800.2018 «Общежития и хостелы. Правила проектирования», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»; 
СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изм. на 27.12.2019), СанПиН № 42-121-4719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ»;
ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге», ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург; 

Закона Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны культурного наследия на территории Санкт-Петербурга»; Постановления РФ от 12.09.2015 № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
техническим условиям подключения (технологического присоединения) полученным генеральным проектировщиком у субъектов естественных монополий

	14.
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
	Выполнить обследование несущих и ненесущих строительных конструкций здания (в т.ч. сетей и систем инженерно-технического обеспечения, элементов и штукатурного слоя фасадов здания) и инженерные изыскания в объёме, необходимом и достаточном для подготовки проектно-сметной документации с целью получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
Обследования и инженерные изыскания выполнить в соответствии с: постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» с изменениями на 19.06.2019; СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»

	15.
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства 
объекта:
	705 378 700 (семьсот пять миллионов триста семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей – стоимость объекта за исключением затрат на ПИР и на проведение государственной экспертизы проектной документации

	16.
	Сведения об источниках финансирования строительства объекта:
	Федеральный бюджет

	II. Требования к проектным решениям

	17.
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
	Разработать в соответствии с требованиями действующих на дату заключения договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» нормативно-технических документов в т.ч. градостроительного плана земельного участка,            постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Рельеф участка увязать с отметками прилегающей территории и дорожной сетью; предусмотреть озеленение, малые архитектурные формы (скамейки, урны и т.п.), хозяйственные площадки и тротуары; предусмотреть оборудованную площадку для сбора и вывоза мусора; гостевую автостоянку. Подготовленную схему (СПОЗУ) согласовать в КГА

	18.
	Требования к проекту полосы отвода:
	Нет. Объект не является линейным

	19.
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:
	Выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов Санкт-Петербурга, согласовать с Застройщиком, в КГА. 
Разработать не менее двух вариантов устройства парадного входа со стороны пл. Стачек, переходной галереи, согласовать с Застройщиком и в КГА.

Разработать не менее двух вариантов устройства и внешнего вида располагаемых на фасаде/кровле здания со стороны парадного входа, согласовать с Застройщиком и в КГА: надписи с наименованием Университета, одного или двух (согласовать проектом и в КГА)                рекламных конструкций

	20.
	Требования к технологическим решениям:
	Определить проектом, согласовать с Застройщиком. Приоритет применению оборудования отечественного производства

	21.
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):
	По результатам выводов технического отчёта на основании визуального, инструментального обследования и расчётов определить необходимость замены (усиления) перекрытий на этажах, лестничных маршей, лестничных площадок, перегородок. Инструментальные обследования конструкций производить на каждом этаже. Существующее чердачное помещение приспособить под технический этаж для расположения оборудования вентустановок и другого. Демонтировать конструкции арки в составе колонн, устоев, галереи, металлических ворот, во взаимосвязи с требованием п. 10 настоящего технического задания предусмотреть устройство надземной переходной крытой отапливаемой галереи в уровне 3-го и/или (определить проектом, согласовать с Застройщиком, в КГА) 4-го этажа. Помещения первого этажа приспособить для функционирования общественно-делового и культурно-образовательного молодежного центра (состав и назначение помещений согласовать с Заказчиком).
Общежитие коридорного типа с местами общего пользования на каждом этаже, в т.ч.: раздельные санузлы, душевые, кухни, места отдыха, бытовые помещения (гладильная, кладовая, сушилка, постирочная), помещения административно-технического назначения.
В подвале определить возможность размещения тренажёров для физической подготовки проживающих. 
Планировка комнат для проживания - по 2-3 человека (согласовать с Заказчиком). На первом этаже предусмотреть возможность размещения помещений: администрации общежития, контрольно-пропускного пункта, диспетчера, медпункта, библиотеки. Предусмотреть помещение кастелянши и кладовые для грязного и чистого белья, технического и уборочного инвентаря. 
Предусмотреть устройство лифтов в количестве в соответствии с нормативно-техническими документами. Предусмотреть устройство мусоропровода в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
Предусмотреть благоустройство территории в границах земельного участка и 30-и метровой зоны реконструкции здания, с устройством площадки для вывоза мусора

	21.1.
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
	До направления проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» представить на согласование Застройщику: ведомость отделки помещений, варианты заполнения оконных и дверных проёмов. Приоритет - использование материалов, оборудования, изделий отечественного производства

	21.2.
	Требования к строительным конструкциям:
	Определить проектом по результатам выводов технического отчёта на основании визуального, инструментального обследования и расчётов, согласовать с Застройщиком 

	21.3.
	Требования к фундаментам:
	Решения принять по результатам обследования и             инженерных изысканий, оценки экономической целесообразности, согласовать с Застройщиком

	21.4.
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
	Определить проектом на основании отчёта по результатам инструментального обследования, согласовать с Застройщиком

	21.5
	Требования к наружным стенам:
	Определить проектом на основании отчёта по результатам инструментального обследования, согласовать с Застройщиком

	21.6
	Требования к внутренним стенам и перегородкам:
	Определить проектом на основании отчёта по результатам инструментального обследования, согласовать с Застройщиком

	21.7
	Требования к перекрытиям:
	Определить проектом на основании отчёта по результатам инструментального обследования, согласовать с Застройщиком

	21.8
	Требования к колоннам, ригелям:
	Определить проектом на основании отчёта по результатам инструментального обследования, согласовать с Застройщиком

	21.9
	Требования к лестницам:
	Определить проектом на основании отчёта по результатам инструментального обследования, согласовать с Застройщиком

	21.10
	Требования к полам:
	Определить проектом в зависимости от назначения помещения, согласовать с Застройщиком

	21.11
	Требования к кровле:
	Жёсткая рулонная кровля с полимерным покрытием из оцинкованной стали толщиной не менее 0.55 мм                   (определить проектом, согласовать с Застройщиком)

	21.12
	Требования к витражам, окнам:
	Определить проектом, согласовать с Застройщиком

	21.13
	Требования к дверям:
	Определить проектом, согласовать с Застройщиком

	21.14
	Требования к внутренней отделке:
	Определить проектом, согласовать с Застройщиком

	21.15
	Требования к наружной отделке:
	Определить проектом, согласовать с Застройщиком

	21.16
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
	В соответствии с нормативными документами

	21.17
	Требования к инженерной защите территории объекта:
	В соответствии с нормативными документами 

	22.
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
	Нет. Объект не является линейным

	23.
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
	Нет. Объект не является линейным 

	24
	Требования к инженерно-техническим решениям:

	24.1
	Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

	24.1.1
	Отопление:
	Реконструкция системы и сетей отопления с возможностью создания единого ИТП из трёх существующих (возможность объединения согласовать с Застройщиком). Выбор проектных решений и оборудования - на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов, технических условий субъекта естественных монополий по согласованию с Застройщиком 

	24.1.2
	Вентиляция, холодоснабжение:
	Выбор проектных решений и оборудования - на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов, технических условий субъекта естественных монополий по согласованию с Застройщиком 

	24.1.3
	Водопровод:
	Выбор проектных решений и оборудования - на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов, технических условий субъекта естественных монополий по согласованию с Застройщиком 

	24.1.4
	Канализация:
	Выбор проектных решений и оборудования - на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов, технических условий субъекта естественных монополий по согласованию с Застройщиком 

	24.1.5
	Электроснабжение:
	Выбор проектных решений и оборудования - на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов, технических условий субъекта естественных монополий по согласованию с Застройщиком 

	24.1.6
	Телефонизация:
	Выбор проектных решений и оборудования - на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов, технических условий субъекта естественных монополий по согласованию с Застройщиком 

	24.1.7
	Радиофикация:
	Выбор проектных решений и оборудования - на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов, технических условий субъекта естественных монополий по согласованию с Застройщиком 

	24.1.8
	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":
	Выбор проектных решений и оборудования - на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов, технических условий субъекта естественных монополий (операторов) по согласованию с Застройщиком 

	24.1.9
	Телевидение:
	Выбор проектных решений и оборудования - на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов, технических условий субъекта естественных монополий (операторов) по согласованию с Застройщиком 

	24.1.10
	Газификация:
	На основании технических условий субъекта естественных монополий предусмотреть замену сети и системы газоснабжения (в т.ч. газовых плит кухонь и пр.) на систему электроснабжения (электрические плиты и пр.)

	24.1.11
	Автоматизация и диспетчеризация:
	Выбор проектных решений и оборудования - на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов, технических условий субъектов естественных монополий по согласованию с Застройщиком.
Информация о текущем состоянии всех инженерных систем общежития отражается на мониторе в помещении диспетчера («Диспетчерская») 

	24.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

	24.2.1
	Водоснабжение:
	На основании полученных генеральным проектировщиком технических условий

	24.2.2
	Водоотведение:
	На основании полученных генеральным проектировщиком технических условий

	24.2.3
	Теплоснабжение:
	На основании полученных генеральным проектировщиком технических условий

	24.2.4
	Электроснабжение:
	На основании полученных генеральным проектировщиком технических условий

	24.2.5
	Телефонизация:
	На основании полученных генеральным проектировщиком технических условий

	24.2.6
	Радиофикация:
	На основании полученных генеральным проектировщиком технических условий

	24.2.7
	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":
	На основании полученных генеральным проектировщиком технических условий

	24.2.8
	Телевидение:
	На основании полученных генеральным проектировщиком технических условий

	24.2.9
	Газоснабжение:
	На основании полученных генеральным проектировщиком технических условий на отключение системы газоснабжения и переходе на электроснабжние (электрические плиты и пр.)

	24.2.10
	Иные сети инженерно-технического обеспечения:
	Устройство газоанализаторов

	25.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
	В соответствии с нормативными документами 

	26.
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
	В соответствии с требованиями нормативно-технических документов, действующих на дату заключения договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России», необходимых и достаточных для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»

	27.
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:
	В соответствии с Федеральным законом от  23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и на основании полученных технических условий субъектов естественных монополий определить проектом 

	28.
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:
	Разработать на основании СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

	29.
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
	В соответствии с требованиями ПП РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищённости объектов (территорий)» 

	30.
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:
	В соответствии с СанПиН № 42-121-4719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», а так же иными нормативными документами на момент представления проектной документации в государственную экспертизу

	31.
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
	Определить проектом, согласовать с Застройщиком

	32.
	Требования к проекту организации строительства объекта:
	Разработать на основании Методических рекомендаций по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ МДС 12-81.2007 с учётом рекомендаций Застройщика

	33.
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:
	На основании заключения генерального проектировщика по результатам визуального и инструментального обследования.
Снос зелёных насаждений на основании обследования уполномоченной организации и порубочного билета 

	34.
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:
	В соответствии с СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. Предусмотреть благоустройство территории в 30 метровой зоне объекта реконструкции

	35.
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:
	Необходимость отсутствует

	36.
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
	В соответствии с требованиями правовых актов органов местного самоуправления. 

	37.
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:
	Необходимость отсутствует

	III. Иные требования к проектированию

	38.
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:
	Стадия «Р» - рабочая документация в составе основных комплектов рабочих чертежей с необходимыми и достаточными согласованиями субъектами естественных монополий: ГП, АС, АР, АИ, КЖ, КМ, КМД, ГР, АЗ, ЭС, ЭН, ЭМ, ЭО, НВ, НК, НВК, ВК, ПТ, ОВ, ВС, ПУ, ХС, ТМ, ТС, РТ, ПС, ОС, ТХ, АЗО, ТИ, АК. 
Программа (методика) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений в 30-ти метровой зоне от строительства.
Проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путём археологической разведки и согласование с КГИОП Санкт-Петербурга акта государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.
Проект организации демонтажа (ПОД) конструкций здания: стропильной системы с кровельным покрытием; аварийной арки с металлическими воротами; перекрытий, лестничных площадок, лестничных маршей, перегородок и др., подлежащих замене по результатам выводов в отчёте о визуальном и инструментальном обследовании

	39.
	Требования к подготовке сметной документации:
	Сметную документацию составить на стадии «П» (для прохождения гос. экспертизы) и на стадии «Р», в соответствии с МДС 81-35.2004 г. «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ». Сметную стоимость строительства на стадии «П» определить базисно-индексным методом на основании сметно-нормативной базы ФЕР 2020. Локальные сметные расчёты составить в базисных ценах 2001 года (на 01.01.2000) по сборникам федеральных единичных расценок внесённых в реестр (ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001), а также по федеральным сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ-2001) в редакции 2020 года.
Локальные сметы по видам работ, объектные сметы на стадии «Р» определить базисно-индексным методом в базисном уровне цен 2000 года и в текущих ценах по сборникам федеральных единичных расценок внесённых в реестр (ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001), а также по федеральным сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ-2001) в редакции 2020 года.

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующая в федеральных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, принять по прайс-листам, коммерческим предложениям поставщиков и организаций производителей в текущем уровне цен с пересчётом в базисный уровень цен 2000 года (на 01.01.2000) методом «обратного счёта». Приложить прайс-листы, коммерческие предложения к локальным сметам, количество прайс-листов, коммерческих предложений на каждый материал, оборудование – не менее трёх.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчётах определить от ФОТ по видам работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение 1) и МДС 81-25.2001 с учётом Письма Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004 г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сводный сметный расчёт составить в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000). Пересчёт сметной стоимости из базисного уровня цен 2001 года в текущий уровень цен на момент прохождения государственной экспертизы выполнить индексами изменения сметной стоимости по приложениям к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Затраты на временные здания и сооружения определить в соответствии с ГСН 81-05-01-2001 г.  Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определить в соответствии ГСН 81-05-02-2001 г. 

Затраты на осуществление авторского надзора принять в размере  0,2%  от итога глав 1-9 в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определить в размере 2% в соответствии с МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
В сводный сметный расчёт включить:

- затраты на оплату услуг ФАУ «Главгосэкспертиза России» по экспертному сопровождению проектной документации на срок реконструкции, определённый ПОС.

- затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям субъектов естественных монополий;

- затраты на строительный контроль

	40.
	Требования к разработке специальных технических условий:
	Определить проектом, согласовать с Застройщиком

	41.
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

	Требуется

	42.
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
	Разработка макета реконструкции здания в масштабе 1:250 (средняя детализация)

	43.
	Требования о применении технологий информационного моделирования:
	Проработка модели объекта, которая предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о зданиях со всеми взаимосвязями и зависимостями, когда здания и всё, что имеет к ним отношения, рассматриваются как единый объект (BIM – Building Information Model)

	44.
	Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:
	Нет

	45.
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:
	Генеральный проектировщик самостоятельно и за свой счёт получает:
- необходимые исходные данные, выписки из ЕГРН на здание и земельный участок, технические условия, технические условия подключения (присоединения, выноса, иные) субъектов естественных монополий: ПАО «Ростелеком», ФГУП «Российские сети вещания и оповещения», ПАО «Ленэнерго», ПАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и др.; 
- заключение КГИОП на соответствие режиму использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия и возможности проведения работ по реконструкции в соответствии с настоящим техническим заданием (при необходимости);
- проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путём археологической разведки и согласование с КГИОП акта государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
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